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Lieferumfang

1 Lieferumfang
1x Wired Fußbodenheizungscontroller –
10-fach, 230 V

2x Schrauben (4,0 x 40 mm)

1x Bedienungsanleitung

2 Hinweise zur Anleitung
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, be-
vor Sie Ihr Homematic IP Wired Gerät in
Betrieb nehmen. Bewahren Sie die An-
leitung zum späteren Nachschlagen auf.
Wenn Sie das Gerät anderen Personen
zur Nutzung überlassen, verweisen Sie
auf diese Anleitung.

Benutzte Symbole

Hier wird auf eine Gefahr hingewie-
sen.

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche
wichtige Informationen.

3 Gefahrenhinweise
Wir übernehmen keine Haftung bei
Schäden, die durch nicht bestim-
mungsgemäße Verwendung, un-
sachgemäße Handhabung oder
Nichtbeachten der Gefahrenhinwei-
se verursacht werden. In solchen
Fällen erlischt der Gewährleistungs-
anspruch. Wir übernehmen keine
Haftung für Folgeschäden.

Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn es erkennbare Schäden bzw.
eine Funktionsstörung aufweist.
Lassen Sie das Gerät im Zweifels-
fall von einer qualifizierten Fachkraft
prüfen.

Aus Sicherheits- und Zulassungs-
gründen (CE) ist das eigenmächtige
Umbauen und/oder Verändern des
Geräts nicht gestattet.

Das Gerät ist kein Spielzeug – er-
lauben Sie Kindern nicht, damit zu
spielen.

Plastikfolien/-tüten, Styroporteile
etc. können für Kinder gefährlich
sein. Halten Sie das Verpackungs-
material von Kindern fern und ent-
sorgen Sie es sofort.

Reinigen Sie das Gerät nur mit ei-
nem weichen, trockenen und fus-
selfreien Tuch. Verwenden Sie zur
Reinigung keine lösemittelhaltigen
Reinigungsmittel.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuch-
tigkeit, keinen Vibrationen, keiner
ständigen Sonnen- oder anderer
Wärmeeinstrahlung, übermäßiger
Kälte und keinen mechanischen Be-
lastungen aus. Betreiben Sie das
Gerät nur in Innenräumen.

Bei Nichtbeachtung der Instal-
lationshinweise können Brand oder
Gefahr durch elektrischen Schlag
entstehen. Das Gerät ist Teil der Ge-
bäudeinstallation. Beachten Sie bei
der Planung und Errichtung die ein-
schlägigen Normen und Richtlinien
des Landes.
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Gefahrenhinweise

Das Gerät ist ausschließlich für den
Betrieb am Homematic IP Wired
Bus vorgesehen. Der Homematic IP
Wired Bus ist ein SELV-Stromkreis.
Die Netzspannung der Gebäude-
installation und der Homematic IP
Wired Bus sind getrennt zu füh-
ren. Eine gemeinsame Führung
einer Netzspannung und des
Homematic IP Wired Bus in Instal-
lations- und Verteilerdosen ist nicht
zulässig. Die notwendige Isolation
einer Netzspannung der Hausinstal-
lation zum Homematic IP Wired Bus
ist immer einzuhalten.

Für den sicheren Betrieb muss das
Gerät in einen Stromkreisverteiler
eingebaut werden, der den Normen
VDE 0603, DIN 43871 (Niederspan-
nungsunterverteilung (NSUV)), DIN
18015-x entspricht. Die Monta-
ge erfolgt auf einer Tragschiene
(Hutschiene, DIN-Rail) gemäß DIN
EN 60715. Die Installation und Ver-
drahtung müssen gemäß VDE 0100
(VDE 0100-410, VDE 0100-510
usw.) durchgeführt werden. Es sind
die Vorschriften der Technischen
Anschlussbestimmungen (TAB) des
Energieversorgers zu berücksichti-
gen.

Beachten Sie beim Anschluss an die
Geräteklemmen die hierfür zulässi-
gen Leitungsarten und Leiterquer-
schnitte.

Das Gerät ist nur für den Einsatz in
wohnungsähnlichen Umgebungen
geeignet.
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Allgemeine Systeminformationen

4 Allgemeine
Systeminformationen

Dieses Gerät ist Teil des Homematic IP
Smart-Home-Systems und kommuni-
ziert über das Homematic IP Protokoll.
Der Betrieb erfordert die Anbindung an
einen Homematic IP Wired Access Point.
Weitere Informationen zu den System-
voraussetzungen und zur Installations-
planung finden Sie im Homematic IP 
Wired Systemhandbuch.

Alle technischen Dokumen-
te und Updates finden Sie unter 
www.homematic-ip.com.

5 Funktion und
Geräteübersicht

Mit dem Homematic IP Wired Fußbo-
denheizungscontroller – 10-fach, 230 V
können Sie Ihre Fußbodenheizung Raum
für Raum komfortabel und bedarfsge-
recht per Homematic IP App oder mit
einem Homematic IP Wired Wandther-
mostat steuern und so die Raumtem-
peratur auf Ihre individuellen Bedürfnis-
se anpassen. Der Fußbodenheizungs-
controller wird in Verbindung mit 230 V
Stellantriebenmotorischen Stellantrie-
ben zur Steuerung einer Fußbodenhei-
zung mit bis zu 10 Heizzonen/15 Heiz-
kreisen sowie einer Umwälz- oder Zir-
kulationspumpe  eingesetzt und lässt
sich im Heiz- sowie Kühlmodus betrei-
ben (sofern Ihre Heizungsanlage diesen
Betriebsmodus unterstützt). Sie können
das Gerät flexibel mit den mitgeliefer-
ten Schrauben oder auf einer Hutschiene
montieren.

Geräteübersicht

A) Systemtaste (Geräte-LED)

B) Selecttaste (Kanaltaste und LED)

C) Öffnungsschlitz

D) Abdeckung

E) Rastnasen für Hutschienenmonta-
ge

F) Anschlussklemmen für PE

G) Anschlussklemmen für N (Neutral-
leiter) und L (Außenleiter)

H) Anschlussklemmen für Heizventile
oder Umwälzpumpe

I) Anschlussklemmen für Heizventile

J) Busanschluss 1

K) Busanschluss 2

A

G
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Abbildung 2

Kabeldurchführung

L) Kabelführung 1

M) Kabelführung 2

N) Kabelführung 3
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Funktion und Geräteübersicht
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N

Abbildung 3

6 Inbetriebnahme
Für die Inbetriebnahme des Ge-
räts müssen Sie zunächst einen
Homematic IP Wired Access Point
(HmIPW-DRAP) in Betrieb nehmen.

6.1 Schraubmontage

Stellen Sie sicher, dass an der ge-
wünschten Position keine Leitungen
in der Wand verlaufen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
mit Schrauben zu montieren:

• Wählen Sie einen geeigneten Mon-
tageort in der Nähe Ihres Heizkreis-
verteilers aus.

• Zeichnen Sie zwei der Bohrlöcher
im Abstand von 13,6 cm mit einem
Stift an der Wand an.

Abbildung 4

• Bohren Sie die vorgezeichneten Lö-
cher mit einem geeigneten Bohrer
von 6 mm Durchmesser.

• Setzen Sie die mitgelieferten Dübel
und Schrauben in die Bohrlöcher
ein.

• Setzen Sie den Fußbodenheizungs-
controller auf die Schraubenköpfe.

6.2 Hutschienenmontage

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
auf einer Hutschiene zu montieren:

• Setzen Sie das Gerät auf die Hut-
schiene.

• Achten Sie darauf, dass die Schrift
auf dem Gerät und im Display für
Sie lesbar ist.

• Achten Sie bei der Montage darauf,
dass die Rastnasen komplett ein-
rasten und das Gerät fest auf der
Schiene sitzt.
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Inbetriebnahme

Abbildung 5

6.3 Installationshinweise

Lesen Sie diesen Abschnitt vollstän-
dig, bevor Sie mit der Installation
beginnen.

Notieren Sie die Gerätenummer
(SGTIN) und den Installationsort des
Geräts vor der Installation, um das
Gerät im Nachhinein leichter zuord-
nen zu können. Die Gerätenummer
steht außerdem auf dem beiliegen-
den QR-Code-Aufkleber.

Beachten Sie bei der Installation die
Gefahrenhinweise siehe Gefahren-
hinweise, Seite 3.

Beachten Sie die auf dem Gerät an-
gegebene Abisolierlänge der anzu-
schließenden Leiter.

Sollten für die Montage bzw. Installation
des Geräts Änderungen oder Arbeiten an
der Hausinstallation (z. B. Ausbau, Über-
brücken von Schalter- oder Steckdo-
seneinsätzen) oder an der Niederspan-
nungsverteilung erforderlich sein, ist un-
bedingt folgender Sicherheitshinweis zu
beachten:

Installation nur durch Personen mit
einschlägigen elektrotechnischen
Kenntnissen und Erfahrungen! *

Durch eine unsachgemäße Installation
gefährden Sie

• Ihr eigenes Leben;

• das Leben der Nutzer der elektri-
schen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation ris-
kieren Sie schwere Sachschäden, z. B.
durch Brand. Es droht für Sie die persön-
liche Haftung bei Personen- und Sach-
schäden.

*Erforderliche Fachkenntnisse für die
Installation:
Für die Installation sind insbesondere fol-
gende Fachkenntnisse erforderlich:

• Die anzuwendenden „5 Sicherheits-
regeln“:

– Freischalten

– gegen Wiedereinschalten sichern

– Spannungsfreiheit feststellen

– Erden und Kurzschließen

– benachbarte, unter Spannung ste-
hende Teile abdecken oder ab-
schranken

• Auswahl des geeigneten Werkzeu-
ges, der Messgeräte und ggf. der
persönlichen Schutzausrüstung;

• Auswertung der Messergebnisse;

• Auswahl des Elektro-Installations-
materials zur Sicherstellung der Ab-
schaltbedingungen;

• IP-Schutzarten;
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Inbetriebnahme

• Einbau des Elektroinstallationsma-
terials;

• Art des Versorgungsnetzes (TN-Sys-
tem, IT-System, TT-System) und
die daraus folgenden Anschluss-
bedingungen (klassische Nullung,
Schutzerdung, erforderliche Zusatz-
maßnahmen etc.).

Zugelassene Leitungsquerschnitte zum
Anschluss an das Gerät sind:

starre und flexible Leitung, 0, 5 - 1,
5 mm²

Zugelassene Kabeldurchmesser für die
Kabelführungen des Geräts sind:

L > 5,2 mm

M > 3,6 mm

N > 3,2 mm

6.4 Installation

Schalten Sie vor Arbeiten am Ge-
räteklemmenraum oder Ein- bzw.
Ausbau des Geräts unbedingt die
Netzspannung frei (Sicherungs-
automat abschalten)! Arbeiten am
230 V-Netz dürfen nur von einer
Elektro-Fachkraft (nach VDE 0100)
erfolgen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zu
installieren:

• Schalten Sie den entsprechen-
den Strang des ankommenden
Homematic IP Wired Busses ab.

• Öffnen Sie die Abdeckung, indem
Sie die Verrastung unter dem Öff-
nungsschlitz mit einem geeigneten
Schraubendreher eindrücken und
die Abdeckung nach oben abzie-
hen.

Abbildung 6

• Schließen Sie den Homematic IP
Wired Bus an die Busanschluss-
klemmen an. Drücken Sie den oran-
gen Betätigungsdrücker, um die
einzelnen Adern anzuschließen
oder zu lösen.

• Schließen Sie den Neutralleiter an
die Anschlussklemme für N an.

• Schließen Sie den Außenleiter an die
Anschlussklemme für L an.

Drücken Sie die Klemme mit einem
geeigneten Schraubendreher, um
die Anschlussklemme zu öffnen. Fä-
deln Sie das entsprechende Kabel
ein. Lassen Sie die Klemme los, um
diese zu verschließen und das Kabel
zu fixieren.

8



Inbetriebnahme

• Schließen Sie die Anschlusskabel Ih-
rer Ventilantriebe der Heizkreise an
die Anschlussbuchsen an.

• Optional: Schließen Sie das An-
schlusskabel Ihrer Umwälzpumpe
an die Anschlussbuchse an.

L
N
PE

... ...

Abbildung 7

• Achten Sie vor dem Verschließen
der Abdeckung darauf, dass alle An-
schlussleitungen ordnungsgemäß in
die vorgesehenen Kabelführungen
gedrückt sind.

• Schließen Sie die Abdeckung wie-
der, indem Sie die Rastnasen der
Abdeckung in die vorgesehenen
Öffnungen schieben und die Abde-
ckung nach unten schieben.

• Schalten Sie den Homematic IP
Wired Bus ein, um den Anlernmo-
dus des Geräts zu aktivieren.

6.5 Verhalten nach Einschalten der
Spannungsversorgung

Nach Einschalten der Netzspannung
leuchtet die Geräte-LED dauerhaft
grün.

In den ersten 3 Minuten nach dem Ein-
schalten der Spannungsversorgung be-
findet sich der Fußbodenheizungscon-

troller im Anlernmodus, sofern er noch
nicht angelernt wurde. Weitere Informa-
tionen zum Anlernen finden Sie im nach-
folgenden Abschnitt.

In den ersten 10 Minuten nach dem Ein-
schalten der Netzspannung befindet
sich der Fußbodenheizungscontroller
im Startmodus. In dieser Zeit werden al-
le Heizzonen angesteuert. Signalisiert
wird dies durch das dauerhafte Leuch-
ten der Kanal-LEDs. In den folgenden 20
Minuten werden die Ventile über eine 2-
Punkt-Regelung betrieben, d. h. ein Un-
terschreiten der Soll-Temperatur führt
zum Einschalten des Ventils, ein Über-
schreiten zum Abschalten. Nach Ablauf
der 20 Minuten werden die Ventile über
eine PI-Regelung mit PWM-Ausgang be-
trieben (Normal-Betrieb).

6.6 Anlernen an eine Zentrale

Lesen Sie diesen Abschnitt vollstän-
dig, bevor Sie mit dem Anlernen be-
ginnen.

Richten Sie Ihren Homematic IP
Wired Access Point über die
Homematic IP App ein, um
Homematic IP Wired Geräte im Sys-
tem nutzen zu können. Weitere In-
formationen dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Wired Ac-
cess Points.

Der Bus wird vom Homematic IP
Wired Access Point (HmIPW-DRAP)
gespeist. Weitere Informationen da-
zu finden Sie in der Bedienungsan-
leitung des Wired Access Points.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät an
Ihre Zentrale anzulernen:
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Inbetriebnahme

• Öffnen Sie die Homematic IP App.

• Tippen Sie im Homescreen auf
...Mehr.

• Tippen Sie auf Gerät anlernen.

• Stellen Sie die Spannungsversor-
gung her.

• Der Anlernmodus ist für 3 Minuten
aktiv.

Sie können den Anlernmodus ma-
nuell für weitere 3 Minuten starten,
indem Sie die Systemtaste kurz drü-
cken.

Abbildung 8

Die Art der Systemtaste hängt von
Ihrem Gerät ab. Weitere Informatio-
nen finden Sie in der Geräteüber-
sicht.

• Das Gerät erscheint automatisch in
der Homematic IP App.

• Geben Sie in der App die letzten vier
Ziffern der Gerätenummer (SGTIN)
ein oder scannen Sie den QR-Code.
Die Gerätenummer finden Sie auf
dem Aufkleber im Lieferumfang
oder direkt am Gerät.

• Warten Sie, bis der Anlernvorgang
abgeschlossen ist.

• Zur Bestätigung eines erfolgreichen
Anlernvorgangs leuchtet die Gerä-
te-LED grün auf.

• Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Leuchtet die Geräte-LED rot auf,
versuchen Sie es erneut Blinkcodes,
Seite 19.

• Folgen Sie abschließend den An-
weisungen in der Homematic IP
App.

Wenn Sie Ihre Wired Geräte
mit Funk-Komponenten von
Homematic IP kombinieren möch-
ten, können Sie die Homematic IP
Wired Geräte an eine (bestehende)
Homematic IP Zentrale anlernen.
Lernen Sie dazu den Homematic IP
Wired Access Point gemäß der zu-
gehörigen Bedienungsanleitung
an die (bestehende) Homematic IP
Zentrale an. Anschließend gehen Sie
wie oben beschrieben vor, um das
Gerät anzulernen.

6.7 Anlernen an einen Wired
Wandthermostat

Lesen Sie diesen Abschnitt vollstän-
dig, bevor Sie mit dem Anlernen be-
ginnen.

Sie können den Anlernmodus ma-
nuell beenden, indem Sie die Sys-
temtaste kurz drücken. Dies wird
durch rotes Aufleuchten der Gerä-
te-LED bestätigt.
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Inbetriebnahme

Wenn kein Anlernen erfolgt, wird
der Anlernmodus nach 3 Minuten
automatisch beendet.

Abbildung 9: Systemtaste drücken

Abbildung 10: Selecttaste drücken

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Wired
Wandthermostat an einen Wired Fußbo-
denheizungscontroller anzulernen:

• Wählen Sie den gewünschten Kanal
am Fußbodenheizungscontroller, an
den Sie den Wandthermostat anler-
nen möchten, mit der Selecttaste.
Einmal Drücken für Kanal 1, zwei-
mal Drücken für Kanal 2, usw.. Die
jeweilige Kanal-LED leuchtet dauer-
haft auf.

• Halten Sie die Systemtaste für 4 s
gedrückt.

• Die Geräte-LED beginnt schnell
orange zu blinken.

• Lassen Sie die Systemtaste los.

• Der Anlernmodus für den ausge-
wählten Kanal ist für 3 Minuten ak-
tiv.

• Halten Sie die Systemtaste des an-
zulernenden Geräts für 4 s ge-
drückt.

• Die Geräte-LED beginnt schnell
orange zu blinken.

• Lassen Sie die Systemtaste los.

• Erfolgreiches Anlernen wird durch
grünes Blinken der Geräte-LED si-
gnalisiert.

Leuchtet die Geräte-LED rot auf,
versuchen Sie es erneut Blinkcodes,
Seite 19.

6.7.1 Geräteverknüpfung löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Geräte-
verknüpfungen zwischen einem Fußbo-
denheizungscontroller und einem Wand-
thermostat zu löschen:

• Wählen Sie den Kanal, an dem der
Wandthermostat angelernt ist, mit
der Selecttaste.

• Halten Sie die Systemtaste und die
Selecttaste des Fußbodenheizungs-
controllers gleichzeitig gedrückt.

• Die Geräte-LED leuchtet grün auf.

• Stellen Sie die Werkseinstellungen
des Wandthermostats wieder her
(weitere Informationen dazu finden
Sie in der Bedienungsanleitung des
Wandthermostats).
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Inbetriebnahme

6.8 Konfiguration über den
Homematic IP Wired
Wandthermostat

Die Konfiguration des Homematic IP
Wired Fußbodenheizungscontrollers
ist mit dem Homematic IP Wired
Wandthermostat (HmIPW-WTH)
oder mit der Homematic IP App
möglich, wenn der Wired Fußbo-
denheizungscontroller an den Wired
Access Point angelernt wurde.

Nutzen Sie das Stellrad, um im Konfigu-
rationsmenü zu navigieren und die Kon-
figurationen vorzunehmen. Drücken Sie
das Stellrad kurz, um Ihre Auswahl oder
Einstellungen zu bestätigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Wired
Fußbodenheizungscontroller über den
Wired Wandthermostat zu konfigurieren:

• Halten Sie das Stellrad gedrückt, um
das Konfigurationsmenü zu öffnen.

• Wählen Sie den Menüpunkt „FAL“.

• Bestätigen Sie mit dem Stellrad.

• Wählen Sie den gewünschten Fuß-
bodenheizungscontroller („FALx“).

• Bestätigen Sie mit dem Stellrad.

• Wählen Sie, ob Sie Geräteparameter
(„UnP1/UnP2“) oder Kanalparameter
(„ChAn“) konfigurieren wollen.

• Bestätigen Sie mit dem Stellrad.

Die Einstellungen, die Sie unter
„UnP1/UnP2“ vornehmen können,
betreffen das gesamte Gerät. Die
Einstellungen, die Sie unter „ChAn“
vornehmen können, betreffen die
einzelnen Kanäle des Geräts.

• Stellen Sie Vor- sowie Nachlaufzei-
ten der Pumpe, Eco-Temperaturen,
Zeitintervalle etc. ganz individuell
nach dem folgenden Schema ein.
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Inbetriebnahme

Geräteparameter UnP1

Parameter Index Wert Bedeutung

0 Pumpensteuerung aktiv*4 Lastausgleich NC

1 Pumpensteuerung aktiv*4 Lastausgleich NO

2 Pumpensteuerung aktiv*4 Lastsammlung NC

3 Pumpensteuerung aktiv*4 Lastsammlung NO

4 Pumpensteuerung inaktiv Lastausgleich NC
(default)

5 Pumpensteuerung inaktiv Lastausgleich NO

6 Pumpensteuerung inaktiv Lastsammlung NC

Pumpensteuerung ak-
tiv/inaktiv
Lastausgleich*1/Last-
sammlung*2

Antriebstyp (NO/NC*3)

P025

7 Pumpensteuerung inaktiv Lastsammlung NO

0 0 %

1 1 %

... ...

25 25 % (default)

... ...

99 99 %

Ventil PWM Regelungs-
wert im Notbetrieb im
Heizmodus

P026

100 100 %

0 0 % (default)

1 1 %

... ...

99 99 %

Ventil PWM Regelungs-
wert im Notbetrieb im
Kühlmodus

P032

100 100 %

*1 Heizzonen werden (wenn möglich) gestaffelt gesteuert.

*2 Heizzonen werden (wenn möglich) gesammelt gesteuert.

*3 Normally open/normally closed

*4 Wird Heizzone 1 als Pumpensteuerung genutzt, ist es erforderlich, einen
Wandthermostat an diesen Kanal anzulernen, wenn eine Anpassung der Pum-
penparameter durchgeführt werden soll.
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Inbetriebnahme

Geräteparameter UnP2

Parameter Index Wert Bedeutung

128 0 Minuten

129 1 Minute

... ...

133 5 Minuten (default)

... ...

Dauer/Länge der ex-
ternen Pumpenschutz-
funktion

P007

138 10 Minuten

225 1 Tag

226 2 Tage

... ...

238 14 Tage (default)

... ...

247 23 Tage

Ventilschutz-Funkti-
ons-Intervallzeit

P051

248 24 Tage

ChAn

Parameter Index Wert Bedeutung

128 0 Minuten

129 1 Minute

130 2 Minuten (default)

... ...

147 9 Minuten

Einschaltverzögerung
der Pumpe (nur für Ka-
nal 1 verfügbar)

P006

148 10 Minuten

128 0 Minuten

129 1 Minute (default)

... ...

137 19 Minuten

Dauer/Länge der Pum-
penschutzfunktion (nur
für Kanal 1 verfügbar)

P007

138 20 Minuten
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Inbetriebnahme

Parameter Index Wert Bedeutung

128 0 Minuten

129 1 Minute

130 2 Minuten (default)

... ...

147 9 Minuten

Ausschaltverzögerung
der Pumpe (nur für Ka-
nal 1 verfügbar)

P008

148 10 Minuten

10 5,0 °C

11 5,5 °C

... ...

38 19,0 °C (default)

... ...

59 29,5 °C

Minimale Fußboden-
temperatur in Verbin-
dung mit einem Fußbo-
den-Temperatursensor

P045

60 30,0 °C

40 40 % Luftfeuchtigkeitsgrenze inaktiv

... ...

80 80 % Luftfeuchtigkeitsgrenze inaktiv

168 40 % Luftfeuchtigkeitsgrenze aktiv

... ...

188 60 % Luftfeuchtigkeitsgrenze aktiv (default)

... ...

Luftfeuchtigkeitsgrenze P050

208 80 % Luftfeuchtigkeitsgrenze aktiv

225 1 Tag

226 2 Tage

... ...

238 14 Tage (default)

... ...

251 27 Tage

Zeitintervall für die
Pumpenschutzfunktion
(nur für Kanal 1 verfüg-
bar)

P051

252 28 Tage
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Inbetriebnahme

Parameter Index Wert Bedeutung

0 Kühlen im Kühlmodus inaktivKühlen im Kühlmodus
aktiv/inaktiv

P052

1 Kühlen im Kühlmodus aktiv (default)

0 Heizen im Heizmodus inaktivHeizen im Heizmodus
aktiv/inaktiv

P053

1 Heizen im Heizmodus aktiv (default)

0 Standardraum (default)

1 Raum mit Kamin

Auswahl der räumli-
chen Gegebenheiten

P054

2 Raum mit Handtuch-Heizung

0 FBH Standard (default)

1 FBH Niedrigenergie

2 Radiator

3 Konvektor passiv

Auswahl der häuslichen
Gegebenheiten

P055

4 Konvektor aktiv

40 40 % Luftfeuchtigkeitsgrenze inaktiv

... ...

80 80 % Luftfeuchtigkeitsgrenze inaktiv

168 40 % Luftfeuchtigkeitsgrenze aktiv

... ...

188 60 % Luftfeuchtigkeitsgrenze aktiv (default)

... ...

Vor-Luftfeuchtigkeits-
grenze

P178

208 80 % Luftfeuchtigkeitsgrenze aktiv

Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Wired Wandthermostats (HmIPW-WTH).

16



Inbetriebnahme

6.9 Anlernen eines weiteren
Fußbodenheizungscontrollers

Gehen Sie wie folgt vor, um einen weite-
ren Fußbodenheizungscontroller anzu-
lernen:

• Halten Sie die Systemtaste des be-
stehenden Fußbodenheizungscon-
trollers für 4 s gedrückt.

• Halten Sie die Systemtaste des neu-
en Fußbodenheizungscontrollers
für 4 s gedrückt.

• Erfolgreiches Anlernen wird durch
grünes Blinken der Systemtaste si-
gnalisiert.

Leuchtet die Geräte-LED rot auf,
versuchen Sie es erneut Blinkcodes,
Seite 19.

• Lernen Sie den neuen Fußboden-
heizungscontroller ggf. an weite-
re Homematic IP Geräte, wie z. B.
an einen Wired Wandthermostat
(HmIPW-WTH) oder eine Multi IO
Box (HmIP-MIOB), an. Weitere In-
formationen dazu finden Sie in der
jeweiligen Bedienungsanleitung.

7 Bedienung
Nach der Inbetriebnahme stehen Ihnen
einfache Bedienfunktionen direkt am Ge-
rät zur Verfügung.

• Heizzonen manuell auf-/zufahren:
Zu Installations- und Testzwecken
können Sie die einzelnen Heizzo-
nen manuell auf-/zufahren.

– Wählen Sie den gewünschten Ka-
nal mit der Selecttaste.

– Drücken Sie die Selecttaste , bis
die Geräte-LED dreimal kurz grün
blinkt.

Das Ventil der Heizzone wird für 15
Minuten geöffnet bzw. geschlos-
sen. Anschließend wird die Heizzo-
ne wieder normal geregelt.

Sie können die Ventile an allen
Heizzonen gleichzeitig öffnen bzw.
schließen. Drücken Sie dafür die
Channeltaste, bis alle Kanäle im Dis-
play erscheinen. Drücken Sie an-
schließend die Selecttaste kurz.

• Pumpensteuerung aktivieren bzw.
deaktivieren: Sie können die Pum-
pensteuerung für Kanal 1 direkt am
Gerät aktivieren bzw. deaktivieren.

– Halten Sie die Selecttaste ge-
drückt, bis die LED von Kanal 1
grün blinkt.

Blinkt die LED von Kanal 1 langsam,
ist die Pumpensteuerung aktiviert.
Blinkt die LED von Kanal 1 schnell,
ist die Pumpensteuerung deaktiviert.
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Bedienung

– Drücken Sie die Selecttaste kurz,
um das Menü zu verlassen und
keine Änderung des Parameters
vorzunehmen.

– Halten Sie die Selecttaste ge-
drückt, um den Parameter von ak-
tiv auf inaktiv bzw. von inaktiv auf
aktiv umzustellen.

Wenn Sie das Gerät an den Wired Access
Point angelernt haben, stehen Ihnen zu-
sätzliche Konfigurationen in den Einstel-
lungen des Geräts zur Verfügung.

• Ventilschutzfunktion: Die Ventil-
schutzfunktion verhindert ein Fest-
setzen des Ventils. Folgende Para-
meter können Sie konfigurieren.

– Zeitintervall

– Einschaltdauer

• Lokale Pumpensteuerung: Aktivie-
ren bzw. deaktivieren Sie die Lokale
Pumpensteuerung.

• Antriebstyp: Wählen Sie den An-
triebstyp des genutzten Stellan-
triebs.

– Normally Open

– Normally Closed

• Notbetrieb Kühlen: Wählen Sie die
Reduzierung des Kühlbetriebs bei
längeren Störungen der Kommuni-
kation zwischen Wandthermostat
und Fußbodenheizungscontroller.

• Notbetrieb Heizen: Wählen Sie die
Reduzierung des Heizbetriebs bei
längeren Störungen der Kommuni-
kation zwischen Wandthermostat
und Fußbodenheizungscontroller.

• Frostschutztemperatur: Der Frost-
schutz verhindert ein Einfrieren der
Anlage.

• Heizzonen-Ansteuerung: Wählen
Sie die Art der Heizzonen Ansteue-
rung.

– Lastausgleich

– Lastsammlung

• Kanäle zuordnen: Ordnen Sie die
einzelnen Kanäle den gewünschten
Räumen bzw. Lösungen zu.

8 Fehlerbehebung
8.1 Befehl nicht bestätigt

Bestätigt mindestens ein Empfänger ei-
nen Befehl nicht, leuchtet zum Abschluss
der fehlerhaften Übertragung die LED
rot. Die fehlerhafte Übertragung kann
folgende Ursachen haben:

• Empfänger nicht erreichbar,

• Empfänger kann Befehl nicht aus-
führen (Lastausfall, mechanische
Blockade etc.) oder

• Empfänger defekt.
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Fehlerbehebung

8.2 Blinkcodes

Blinkfolgen der Geräte-LED

Blinkcode Bedeutung Lösung

1x oranges und 1x grünes
Leuchten (nach dem Ein-
schalten des Wired Bus)

Testanzeige Nachdem die Testanzeige
erloschen ist, können Sie
fortfahren.

Kurzes oranges Blinken
(alle 10 s)

Anlernmodus aktiv Geben Sie in der App die
letzten vier Ziffern der
Gerätenummer (SGTIN)
ein oder scannen Sie den
QR-Code.

Kurzes oranges Blinken Übertragung von Konfigu-
rationsdaten

Warten Sie, bis die Über-
tragung beendet ist.

Kurzes oranges Blin-
ken (gefolgt von grünem
Leuchten)

Vorgang bestätigt Sie können mit der Bedie-
nung fortfahren.

Kurzes oranges Blin-
ken (gefolgt von rotem
Leuchten)

Vorgang fehlgeschlagen Versuchen Sie es erneut
siehe Befehl nicht bestä-
tigt, Seite 18.

6x langes rotes Blinken Gerät defekt Achten Sie auf die Anzeige
in Ihrer App oder wenden
Sie sich an Ihren Fach-
händler.

Langes und kurzes oran-
ges Blinken (im Wechsel)

Aktualisierung der Geräte-
software

Warten Sie, bis das Update
beendet ist.

Bediensperre aktiv Deaktivieren Sie die Be-
diensperre in der App.

Blinkfolgen der Kanal-LED

Blinkcode Bedeutung Lösung

Langsames Blinken Notbetrieb aktiv Prüfen Sie die Verbin-
dungsleitung, tauschen
Sie einen defekten Wand-
thermostat.
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Fehlerbehebung

Blinkcode Bedeutung Lösung

Doppeltes, kurzes Blinken Verbindung zum Wand-
thermostat gestört

Positionieren Sie den
Wandthermostat neu oder
setzen Sie einen Repeater
ein siehe Befehl nicht be-
stätigt, Seite 18
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Wiederherstellen der Werkseinstellungen

9 Wiederherstellen der
Werkseinstellungen
Die Werkseinstellungen des Geräts
können wiederhergestellt werden.
Wenn das Gerät an einer Zentrale
angelernt ist, werden die Konfigu-
rationen automatisch wiederherge-
stellt. Wenn das Gerät nicht an ei-
ner Zentrale angelernt ist, gehen alle
Einstellungen verloren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Werks-
einstellungen des Geräts wiederherzu-
stellen:

• Halten Sie die Systemtaste für 4 s
gedrückt Abb. 7.

• Die Geräte-LED beginnt schnell
orange zu blinken.

• Lassen Sie die Systemtaste los.

• Halten Sie die Systemtaste für 4 s
gedrückt.

• Die Geräte-LED leuchtet grün auf.

• Lassen Sie die Systemtaste los, um
das Wiederherstellen der Werksein-
stellungen abzuschließen.

Das Gerät führt einen Neustart durch.

Leuchtet die Geräte-LED rot auf,
versuchen Sie es erneut Blinkcodes,
Seite 19.

10 Wartung und Reinigung
Das Gerät ist für Sie wartungsfrei.
Überlassen Sie eine Wartung oder
Reparatur einer Fachkraft.

Schalten Sie vor Arbeiten am Ge-
räteklemmenraum oder Ein- bzw.
Ausbau des Geräts unbedingt die
Netzspannung frei (Sicherungs-
automat abschalten)! Arbeiten am
230 V-Netz dürfen nur von einer
Elektro-Fachkraft (nach VDE 0100)
erfolgen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem wei-
chen, sauberen, trockenen und fussel-
freien Tuch. Für die Entfernung von stär-
keren Verschmutzungen kann das Tuch
leicht mit lauwarmem Wasser ange-
feuchtet werden. Verwenden Sie keine
lösemittelhaltigen Reinigungsmittel. Das
Kunststoffgehäuse und die Beschriftung
können dadurch angegriffen werden.
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Entsorgung

11 Entsorgung
Dieses Zeichen bedeutet, dass das
Gerät nicht mit dem Hausmüll,
der Restmülltonne oder der gel-
ben Tonne bzw. dem gelben Sack
entsorgt werden darf. Sie sind ver-
pflichtet, zum Schutz der Gesund-
heit und der Umwelt das Produkt
und alle im Lieferumfang enthalte-
nen Elektronikteile zur ordnungsge-
mäßen Entsorgung bei einer kom-
munalen Sammelstelle für Elektro-
und Elektronik-Altgeräte abzuge-
ben. Auch Vertreiber von Elektro-
und Elektronikgeräten sind zur un-
entgeltlichen Rücknahme von Alt-
geräten verpflichtet. Durch die ge-
trennte Erfassung leisten Sie einen
wertvollen Beitrag zur Wiederver-
wendung, zum Recycling und zu
anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten. Wir machen aus-
drücklich darauf aufmerksam, dass
Sie als Endnutzer eigenverantwort-
lich für die Löschung personenbe-
zogener Daten auf dem zu entsor-
genden Elektro- und Elektronik-Alt-
gerät sind.

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrs-
zeichen, das sich ausschließlich an
die Behörden wendet und keine Zu-
sicherung von Eigenschaften be-
inhaltet.

Wenden Sie sich bei technischen
Fragen zum Gerät an Ihren Fach-
händler.
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Technische Daten

12 Technische Daten
Kurzbezeichnung HmIPW-FAL230-C10
Versorgungsspannung 24 VDC, ±5 %, SELV
Schutzklasse I
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur 0 - 40 °C
Gewicht 380 g
Abmessungen (B x H x T) 225 x 75 x 52 mm
Stehstoßspannung 4000 V
max. Schaltspannung 230 V
Stromaufnahme 80 mA max.
Strombelastbarkeit (Gerät) 6 A
max. Schaltleistung (pro Kanal) 1380 W (Kanal 1), 253 W (Kanal 2 - 10)
Schaltspiele 20.000 (HZ1), 200.000 (HZ2 - HZ10)
Leitungsart und -querschnitt starre und flexible Leitung, 0,5 - 1,5 mm²
Klemmanschluss (L) > 5,2 mm
Klemmanschluss (M) > 3,6 mm
Klemmanschluss (N) > 3,2 mm
Konstruktion des Regel- und Steuerge-
rätes (RS)

Unabhängig montiertes elektronisches
RS für Aufbaumontage

Verschmutzungsgrad 2
Wirkungsweise Typ 1.B
Temperatur der Kugeldruckprüfung 125 °C
Temperatur der Glühdrahtprüfung 850 °C
PTI-Wert des Gehäusematerials IIIb mit 100 < CTI < 175
Anzahl Heizzonen 10
Anzahl Antriebe 15 (bzw. 14 bei Verwendung der Pum-

pensteuerung)
Anzahl Pumpen 1
Nennlast aller Antriebe 230 W max.
Schaltleistung je Heizzone 1 A max. (HZ2 - 10)
Schaltleistung je Heizzone HZ1 (Pumpe) 1380 W / 6 A max.
Art der Abschaltung µ-Kontakt
Software-Klasse Klasse 2

Technische Änderungen vorbehalten.
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Kostenloser Download

der Homematic IP App!

 

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de
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